
MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD

CORTE - AA

DETALHE - B

CORTE - EE

CORTE - DD

DETALHE - A

CORTE - CC

8
3

400

CAIXA DE INSPEÇÃO

AS ESPESSURAS DAS PAREDES DA CAIXA SÃO:

150MM PARA TIJOLOS MACIÇOS

100MM PARA CONCRETO

AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO OS VALORES

MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSOS EM mm

AS DIMENSÕES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE

A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PARA CA-

BOS DE SAIDA DE BAIXA TENSÃO EM UNIDADES

CONSUMIDORAS ATENDIDAS COM TRANSFORMADOR

DE ATÉ 75 KVA

O MATERIAL DA TAMPA E DA BASE PARA TAMPA

DA CAIXA DE PASSAGEM, E DE FERRO FUNDIDO,

(21 KG/MM) E O ACABAMENTO, BETUMADO.

NÚCLEO (AÇO) 0,0127 (MIN.) (0.5MILS)

REVESTIMENTO (COBRE)

IDENTIFICAÇÃO

A

A

CABO DE COBRE NU #70MM²

HASTE TERRA

CAIXA DE INSPEÇÃO

A

VAI AO NEUTROCONECTOR

HASTE TERRA

A

CORTE AA

3000 3000

10
20

3

3

10

58

20
25

10

10

10

5

83

31

25

15

20

DET. B

DET. A

E

14

E

Ø26

Ø74

Ø50

TAMPA DE CONCRETO
ALÇA RETRÁTIL

HASTE DE ATERRAMENTO

COOPERWELD

BRITA

CONECTOR

2400

150

300

50

50

AG André Grigolo André Grigolo

Engenheiro Eletricista - CREA 092998-7

Projeto:

Cliente:

Rua:
N SO:

Data: Folha:

Conteudo:

Rua Felipe Schmidt, 470 - JOACABA/SC                  (49) 3521-4166

DETALHES GERAIS

04/05

ConduX

Cidade:

PROJETO ELETRICO CONDOMÍNIO USO COLETIVO

RUA PRIMO LUIZ MOZZER

ERVAL VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
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